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LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
(NTC)
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC),
emanate con il Decreto Ministeriale del 14 gen-
naio 2008, integrate dalla Circolare Ministeriale n.
617 del 2 febbraio 2009 ed entrate in vigore il 1
luglio 2009, costituiscono la normativa di riferi-
mento in materia di progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni; le NTC, oltre a definire
i criteri generali di sicurezza e le azioni che devo-
no essere utilizzate nel progetto, indicano i para-
metri prestazionali in termini di resistenza mecca-
nica e stabilità a cui devono rispondere le costru-
zioni, recependo gli Eurocodici strutturali, che
rappresentano il corpo normativo comunitario in
materia. Le NTC definiscono gli aspetti inerenti la
sicurezza strutturale delle opere e degli elementi
edili o impiantistici, definendo inoltre le caratteri-
stiche dei prodotti da costruzione e dei materiali,
anch’essi rispondenti alle normative comunitarie.
Esse prevedono inoltre che tra le azioni acci-
dentali da considerare vi possano anche alcune
azioni derivanti da eventi eccezionali quali incen-
di, esplosioni e urti.
Le NTC prevedono quindi che quando è neces-
sario tenere conto esplicito di tali azioni eccezio-
nali, si considererà la combinazione eccezionale
di azioni descritte al § 2.5.3 delle medesime Nor-
me. 
In tali casi, al fine di limitare le conseguenze de-
rivanti in particolare dagli incendi, le costruzioni
dovranno essere progettate e realizzate in modo
tale da garantire la resistenza e la stabilità degli
elementi portanti e limitare la propagazione del
fuoco e dei fumi secondo quanto previsto dalle
normative antincendio. Agli edifici, nel loro com-
plesso o a parti di essi, nonché agli elementi e
materiali costituenti, vengono rivolte delle ben
specifiche richieste di prestazioni. Viene previsto
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che tali obbiettivi vengano raggiunti attraverso l’a-
dozione ed il mantenimento nel tempo di misure
e sistemi di protezione attiva e passiva.
Una volta definiti gli obiettivi, i livelli di presta-
zione richieste alle strutture ed agli elementi co-
struttivi di un edificio, sono individuati come indi-
cato nella seguente tabella.
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Il 30 giugno 2009 è terminato il regime transitorio previsto per l’applicazione delle Norme Tecniche per
le Costruzioni (NTC) emanate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008. Dal 1° luglio 2009 risulta
quindi obbligatoria l’applicazione di tale normativa; le Norme Tecniche per le Costruzioni costituiscono le
norme in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni. Queste prevedono che tra le
azioni accidentali da considerare vi possano essere anche quelle derivanti da eventi eccezionali e tra
queste, le azioni generate dagli incendi. 
Al fine di limitare i rischi derivanti da incendi, le costruzioni devono infatti essere progettate e costruite
in modo tale da garantire la sicurezza delle persone e delle strutture, seguendo le indicazioni della speci-
fica normativa antincendio. Viene quindi illustrato un breve compendio dello stato attuale della Normativa
relativa a questo settore dell’Ingegneria Civile. Tale normativa specifica, in previsione dell’adozione nel
nostro Paese anche delle parti fuoco degli Eurocodici strutturali, ha infatti subito un radicale mutamento
negli ultimi tre anni, introducendo anche in Italia le nuove metodologie, condivise in ambito europeo.
LIVELLI DI PRESTAZIONE RICHIESTI
ALLE COSTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO
LIVELLO PRESTAZIONE RICHIESTA
Livello I
Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco
dove le conseguenze del collasso delle strutture
siano accettabili o dove il rischio di incendio sia
trascurabile.
Livello II
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco
delle strutture per un periodo sufficiente a ga-
rantire l’evacuazione degli occupanti in luogo si-
curo all’esterno della costruzione.
Livello III
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco
delle strutture per un periodo congruo con la ge-
stione dell’emergenza.
Livello IV
Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture
per garantire, dopo la fine dell’incendio, un limi-
tato danneggiamento delle strutture stesse.
Livello V
Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture
per garantire, dopo la fine dell’incendio, il man-
tenimento della totale funzionalità delle strutture
stesse.
Fig. 1 - Livelli di prestazione richiesti alle costruzioni in caso di in-
cendio.
Per i diversi tipi di costruzione risulteranno
quindi, ai vari livelli di prestazione richiesta, di-
stinte classi di resistenza al fuoco e queste sa-
ranno tanto più elevate all’aumentare del livello di
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prestazione. Nei casi particolari di costruzioni nel-
le quali si svolgano Attività soggette al controllo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, o che
siano comunque disciplinate da specifica norma-
tiva di Prevenzione Incendi, i livelli di prestazione
e le classi di resistenza al fuoco risultano definiti
da detta normativa.
Nello specifico, le NTC individuano i principi
fondamentali per la valutazione della sicurezza
della costruzione, in relazione agli stati limite ulti-
mi (SLU), agli stati limite di esercizio (SLE) e alla
robustezza nei confronti di azioni eccezionali.
Vengono trattate le diverse tipologie di costruzio-
ni civili ed industriali in funzione della tipologia dei
materiali utilizzati (calcestruzzo, acciaio, legno,
muratura, altri materiali). Vengono introdotti con-
cetti quali la Vita nominale di progetto, le Classi
d’uso e la Vita di riferimento delle opere e sono
specificate le possibili azioni agenti sulle costru-
zioni nonchè le diverse combinazioni delle stesse
azioni e le verifiche da eseguire. Vengono codifi-
cati inoltre i modelli per la descrizione delle azioni
agenti sulle strutture.
Vengono infine fornite le regole di qualificazio-
ne, certificazione ed accettazione dei materiali e
dei prodotti per uso strutturale. 
LE PARTI FUOCO DEGLI EUROCODICI
STRUTTURALI 
La normativa Europea inerente le azioni sulle
strutture e la progettazione strutturale è costituita
dagli Eurocodici Strutturali, ognuno dei quali tratta
uno specifico argomento, dalle azioni sulle struttu-
re alle norme di progettazione per ciascuna delle
tipologie strutturali (acciaio, calcestruzzo, legno,
miste, muratura, alluminio). Ciascuna norma è
identificata da un proprio codice identificativo,
(1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999); que-
ste sono norme di progettazione condivise a livel-
lo europeo che, soprattutto negli ultimi anni e a
seguito della applicazione della Direttiva Prodotti
da Costruzione (CPD 89/106/CEE) all’interno del-
la UE, hanno subito un notevole affinamento tec-
nico. Relativamente alle prestazioni delle strutture
sottoposte ad eventi eccezionali quali gli incendi,
si può fare riferimento alle parti fuoco dei cosid-
detti Eurocodici strutturali. Ciascun Eurocodice
Strutturale prevede infatti al proprio punto 2, la
parte relativa alla progettazione antincendio; que-
ste vengono definite le appunto le ‘’parti fuoco’’
degli Eurocodici. Esse costituiscono l’essenziale
punto di riferimento nell’ambito della progettazio-
ne di strutture e opere resistenti al fuoco, con par-
ticolare riferimento alla protezione passiva.
L’applicazione delle parti fuoco degli Eurocodici
è preannunciata nel nostro Paese da recenti atti
normativi quali le Norme Tecniche per le Costru-
zioni (NTC) del 14 gennaio 2008, i Decreti del Mi-
nistero dell’Interno del 16 febbraio 2007, del 9
marzo 2007 e del 9 maggio 2007).
La obbligatorietà dell’applicazione delle Parti
Fuoco degli Eurocodici Strutturali in Italia è ri-
mandata al momento in cui saranno disponibili
nel nostro Paese le cosiddette Appendici Nazio-
nali alle Norme; con tali provvedimenti normativi
(aventi carattere nazionale) ciascun Paese speci-
fica autonomamente i propri parametri e i coeffi-
cienti di sicurezza.
In attesa della emanazione e dell’entrata in vi-
gore in Italia delle Appendici Nazionali, l’impiego
dei metodi di calcolo si potrà limitare alla sola ve-
rifica della resistenza al fuoco degli elementi co-
struttivi portanti con riferimento agli Eurocodici
adottando i valori dei parametri già presenti nelle
norme stesse come valori di riferimento. In tale
periodo e fino all’uscita delle Appendici Naziona-
le, risulta comunque ancora possibile fare riferi-
mento alle Norme UNI 9502, UNI 9503, UNI
9504.
Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli
Eurocodici strutturali ed i relativi campi di applica-
zione.
LE PARTI FUOCO DEGLI EUROCODICI STRUTTURALI





EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture –
Parte 1-2: Azioni generali – Azioni sul-
le strutture esposte al fuoco»
STRUTTURE DI
CALCESTRUZZO
EN 1992-1-2 – 2005 «Progettazione
delle strutture di calcestruzzo – Parte




EN 1993-1-2 «Progettazione delle
strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole





EN 1994-1-2 «Progettazione delle
strutture miste acciaio calcestruzzo –
Parte 1-2: Regole generali – Progetta-
zione strutturale contro l’incendio»
STRUTTURE DI
LEGNO
EN 1995-1-2 «Progettazione delle





EN 1996-1-2 «Progettazione delle
strutture di muratura – Parte 1-2: Re-




EN 1999-1-2 «Progettazione delle
strutture di alluminio – Parte 1-2: Re-
gole generali – Progettazione struttu-
rale contro l’incendio»
Fig. 2 - Le Parti Fuoco degli Eurocodici Strutturali.
LE DIRETTIVE CE E LA DIRETTIVA
89/106/CEE “PRODOTTI DA COSTRUZIONE”
(CPD) E LA MARCATURA CE 
L’emanazione in data 21 dicembre 1988 della
Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE
(Costruction Products Directive, in forma abbre-
viata CPD) ha previsto il graduale ravvicina-
mento delle disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative degli Stati membri con-
cernenti i prodotti da costruzione. Anche nel
settore dell’ingegneria civile l’Unione Europea
ha provveduto all’armonizzazione delle normati-
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ve nel settore dei “prodotti da costruzione” im-
messi sul mercato, intendendo con tale defini-
zione ogni prodotto fabbricato al fine di essere
incorporato o assemblato in modo permanente
negli edifici e nelle altre opere di ingegneria ci-
vile: l’opera di costruzione nella quale sono in-
tegrati deve rispettare i seguenti requisiti es-
senziali:
1) resistenza meccanica e stabilità
2) sicurezza in caso di incendio
3) igiene, salute e ambiente
4) sicurezza nell’impiego
5) protezione contro il rumore
6) risparmio energetico e isolamento termico
La CPD ha rappresentato una delle prime diret-
tive del cosiddetto “Nuovo Approccio”, che preve-
dono la Marcatura CE.
In Italia la direttiva 89/106/CEE è stata recepita
dall'Italia con decreto del Presidente della Repub-
blica N° 246 del 21/04/1993 (246/93) e successi-
va modifica N°499 del 10 dicembre 1997. 
La marcatura CE si prefigge lo scopo di garanti-
re una ‘’affidabilità minima’’ dei prodotti; la Marca-
tura CE è ottenibile solo se i prodotti risultano
conformi a determinati Requisiti Essenziali.
Le misure di sicurezza nei riguardi
dell’incendio: la Prevenzione e la Protezione 
Le misure di sicurezza nei riguardi dell’incendio
si propongono di perseguire in primis l’obbiettivo
della salvaguardia della incolumità delle persone
ed in secondo luogo l’integrità delle strutture e
degli impianti. Le misure di sicurezza possono
suddividersi nella Prevenzione propriamente
detta (il cui scopo è appunto quello di prevenire
l’insorgere dell’incendio) e la Protezione contro
l’incendio avente per finalità la riduzione delle
conseguenze dell’incendio. La Protezione a sua
volta prevede misure di protezione attiva e mi-
sure di protezione passiva.
I sistemi di protezione attiva consistono nei
vari impianti di rilevazione, allarme ed estinzio-
ne degli incendi, quali ad esempio gli impianti di
rilevazione e/o evacuazione dei fumi e del calo-
re, gli impianti automatici o manuali di spegni-
mento, gli impianti di illuminazione di emergen-
za, nonché la formazione del personale e la
creazione di squadre antincendio. La protezio-
ne passiva può definirsi di tipo ‘’intrinseco’’ alla
struttura ed alla sua organizzazione interna; tra
queste misure di protezione passiva si possono
citare ad esempio, i sistemi di compartimenta-
zione ed i sistemi di aerazione e l’adozione di
materiali strutturali e di arredo non partecipanti
alla combustione. Il sistema delle misure di si-
curezza possono essere schematicamente raf-
figurate nello schema seguente:
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I recenti decreti di Prevenzione Incendi sulla
protezione passiva delle strutture
La necessità di un allineamento normativo an-
che nel campo specifico delle metodologie per la
determinazione della resistenza al fuoco, ha reso
necessaria l’adozione anche nel nostro Paese
delle norme comuni di prova e classificazione re-
lative. Alle parti fuoco degli Eurocodici strutturali
si è ispirata anche la recente normativa antincen-
dio nazionale; nel 2007 sono infatti stati emanati
tre Decreti che recepiscono la Normativa Comu-
nitaria in merito alla protezione passiva delle
strutture ed anche relativamente alla Direttiva
Prodotti da Costruzione 89/106/CE del 21
dic.1988, indicata con l’acronimo CPD (Costruc-
tion Products Directive).
I decreti che disciplinano l’argomento sono i se-
guenti:
– Decreto del Ministero dell'Interno del 16/02/2007
- Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti
ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
– Decreto del Ministero dell'Interno del 09/03/2007
- Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco.
– Decreto del Ministero dell'Interno del 09/05/2008
- Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneri-
stico alla sicurezza antincendio.
I suddetti decreti relativi alla progettazione strut-
turale in condizioni di incendio hanno introdotto
una notevole evoluzione relativamente alle meto-
dologie previste. La normativa precedente (la Cir-
colare del Ministero dell’Interno del 14 settembre
1961, n. 91 – Norme di sicurezza per la protezione
MISURE DI SICUREZZA







– Limitazione dei Carichi
di incendio
– Esecuzione a regola




– Rispetto dei divieti e
delle condizioni di eser-
cizio
– Corretta realizzazione
delle aree a rischio spe-
cifico
– Istruzione del perso-
nale sul comportamento




– Realizzazione di ido-
nei sistemi di ventilazio-
ne
– Realizzazione di im-
pianti di rilevazione au-
tomatica di incendio
– Realizzazione di im-
pianti di allarme
– Realizzazione di im-
pianti di controllo e sca-
rico fumi e calore
– Realizzazione di im-
pianti di spegnimento
fissi (idranti, sprinkler)
– Realizzazione di im-
pianti di alimentazione
elettrica di emergenza
– Realizzazione di im-





– Istituzione delle squa-
dre di emergenza
– Adozione di idonei si-




– Interposizione di ido-
nee distanze di sicurez-
za









– Idonea aerazione dei
locali
– Realizzazione di su-
perfici di minor resisten-
za
– Idoneità dei sistemi
delle vie di fuga
– Adozione di materiali
classificati in base alla
reazione al fuoco.








Fig. 3 - Misure di Prevenzione e Protezione dall’incendio.
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contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio
destinati ad uso civile ed il Decreto del Ministero
dell’Interno 6 marzo 1986 – Calcolo del carico di
incendio per locali aventi strutture portanti in le-
gno.) era basata essenzialmente su un approccio
di tipo prescrittivo. I metodi di verifica previsti erano
simili a quelli adoperati per le normali condizioni
ambientali; il degrado termico dei materiali era
considerato l’unico fattore influente ai fini del com-
portamento strutturale in caso d’incendio.
In realtà, ulteriori fattori influenzano la risposta
strutturale: gli schemi statici, le eventuali iperstati-
cità ed i rapporti di rigidezza tra le varie membratu-
re, la duttilità degli elementi strutturali; altri fattori
sono rappresentati dagli scenari di incendio e dalle
modalità di esposizione al fuoco, dalla ventilazione
del compartimento soggetto all’incendio e dalla ve-
locità di propagazione dell’incendio stesso.
La nuova Normativa Italiana ed Europea relati-
va alle verifiche strutturali in caso d’incendio con-
sentono sia l’utilizzo di procedimenti di tipo pre-
scrittivo sia l’adozione dell’approccio di tipo pre-
stazionale il quale, mediante l’applicazione di
modelli di calcolo avanzati, consente di tener
conto della risposta non lineare, meccanica e
geometrica, della struttura nel suo complesso,
considerando l’effettiva distribuzione delle tempe-
rature all’interno degli elementi. Si tratta cioè di
norme non esclusivamente di tipo prescrittivo co-
me le precedenti ma di tipo prestazionale, ovvero
che specificano i livelli di sicurezza e le prestazio-
ni attese ma lasciano al progettista la libertà di
scegliere sistemi e tecnologie costruttive.
La progettazione strutturale in condizioni d’incen-
dio può essere quindi svolta mediante differenti
metodi di verifica strutturale, distinti in tre tipologie:
verifica tabellare, verifica con modelli di calcolo
semplici e verifica con modelli di calcolo avanzati.
Relativamente alla modellazione strutturale è pos-
sibile eseguire l’analisi strutturale globale (con rife-
rimento alla struttura nella sua globalità), all’analisi
per sottostrutture (estrapolando porzioni di struttu-
ra) o all’analisi per singoli elementi strutturali.
Questo nuovo approccio risulta ad esempio
particolarmente efficace nella progettazione delle
attività produttive prive di norme tecniche specifi-
che oppure nell'ottenimento delle deroghe per i
progetti di prevenzione incendi per le attività nor-
mate; allo stesso modo risulta efficace negli inter-
venti su edifici complessi, in quanto permette una
valutazione del rischio d'incendio più raffinata ri-
spetto ai metodi tradizionali, consentendo al con-
tempo una maggiore flessibilità progettuale.. 
Il D.M. 16 febbraio 2007 - Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione
Questo decreto recepisce il sistema europeo di
classificazione in materia concernente i prodotti e
le opere da costruzione, individuando i nuovi si-
stemi di valutazione della resistenza al fuoco.
Il Decreto definisce: 
– le scadenze per le vecchie certificazioni; 
– La metodologia dei nuovi sistemi di prova e di
classificazione della resistenza al fuoco a seguito
di test eseguiti in accordo alla Norma EN prodotta
dal CEN; 
– i metodi di valutazione della resistenza al fuo-
co anche con metodo analitico; 
– le nuove tabelle dei vari materiali. 
Il decreto introduce modifiche ed integrazioni
alla simbologia antincendio, secondo quanto ri-







C Dispositivo automatico di chiusura
S Tenuta al fumo
P o PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione
G Resistenza all’incendio della fuliggine
K Capacità di protezione al fuoco
D Durata della stabilità a temperatura costante(barriere al fumo)
DH Durata della stabilità lungo la curva standardtempo-temperatura
F Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fu-mo e calore
B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo ecalore
Fig. 4 - Nuova simbologia di Prevenzione Incendi applicata ai pro-
dotti da costruzione ed alle strutture.
I Rapporti di prova di resistenza al fuoco rap-
presentano principalmente le certificazioni richie-
ste ai sensi del D.M. 4 maggio 1998 da allegare
(oppure da conservare presso le Attività) alla pre-
sentazione delle pratiche antincendio presso i
Comandi dei Vigili del Fuoco. Per i Rapporti di
prova preesistenti alla data del Decreto sono pre-
viste alcune scadenze temporali differenziate in
base alla data di emissione delle prove stesse. 
Viene stabilito che i rapporti di prova di resi-
stenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare
del Ministero Interno S.A. n. 91 del 14 settembre
1961, dai Laboratori autorizzati siano da ritenersi
validi ai fini della commercializzazione dei prodot-
ti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel
rispetto dei seguenti limiti temporali:
VALIDITÀ DEI RAPPORTI DI PROVA DI RESISTENZA
AL FUOCO PREESISTENTI AL DECRETO
DATA DI EMISSIONE
DEI RAPPORTI DI PROVA
VALIDITÀ
DEI RAPPORTI DI PROVA
Rapporti emessi entro il 31
dicembre 1985: 
fino ad 1 anno dall'entrata in
vigore del decreto; 
Rapporti emessi dal 1 gen-
naio 1986 al 31 dicembre
1995:
fino a 3 anni dall'entrata in
vigore del decreto”;
Rapporti emessi dal 1 gen-
naio 1996
fino a 5 anni dall'entrata in
vigore del decreto
Fig. 5 - Validità dei Rapporti di Prova preesistenti alla data di en-
trata in vigore del Decreto.
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Il decreto prevede la possibilità di utilizzo di tre
metodologie per la determinazione delle presta-
zioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli
elementi costruttivi.
Dette metodologie prevedono rispettivamente:
– Effettuazione di prove sperimentali di resi-
stenza al fuoco.
– Prove, calcoli o confronti con tabelle, con 3
ulteriori allegati corrispondenti.
Le modalità per la classificazione di prodotti ed
elementi costruttivi in base ai risultati di prove di
resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono de-
scritte nell'allegato B al decreto, mentre le moda-
lità per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi in base ai risultati di calcoli sono de-
scritte nell’allegato C al decreto.
Le modalità per la classificazione di prodotti ed
elementi costruttivi in base a confronti con tabelle
sono infine descritte infine nell’allegato D al de-
creto.
Il D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle
attività soggette al controllo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
Si tratta di una conferma e rielaborazione della
parte dedicata alle protezione al fuoco delle co-
struzioni che era contenuta nel Decreto del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 set-
tembre 2005 – Norme Tecniche per le Costruzio-
ni, ora abrogato dalle NTC del 2008.
Il decreto ha riassunto in un unico provvedimento
l’insieme delle disposizioni emanate nel corso degli
anni per la resistenza al fuoco ed ha aggiornato ed
armonizzato le regole tecniche vigenti per le attività
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai principi
contenuti nelle normative comunitarie.
Il decreto ha introdotto i principi propri dell’ap-
proccio ingegneristico per la verifica delle struttu-
re in caso di incendio; vengono stabiliti i criteri per
la determinazione delle prestazioni di resistenza
al fuoco che devono possedere le costruzioni nel-
le attività soggette al controllo del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, ad esclusione delle atti-
vità per le quali le prestazioni di resistenza al fuo-
co sono espressamente stabilite da specifiche re-
gole tecniche di prevenzione incendi.
Il Decreto modifica alcune definizioni, quali “ca-
rico d’incendio”, “compartimento antincendio” e
“resistenza al fuoco’’ riportate nell’Allegato A del
D.M. 30 novembre 1983 – Termini, definizioni ge-
nerali e simboli grafici di prevenzione incendi e
vengono introdotte le definizioni e le terminologie
previste dagli Eurocodici.
L’articolo 4 del Decreto ha definitivamente san-
cito l’abrogazione dei seguenti provvedimenti
precedenti:
– Circolare del Ministero dell’interno del 14 set-
tembre 1961, n. 91 – Norme di sicurezza per la
protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura
in acciaio destinati ad uso civile.
– Decreto del Ministero dell’interno 6 marzo
1986, pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo
1986, recate “calcolo del carico di incendio per lo-
cali aventi strutture portanti in legno”
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Dal 26 settembre 2007 quindi non è più possibi-
le eseguire prove di resistenza al fuoco con la
“vecchia” Circolare n. 91 e le sue tabelle non so-
no più utilizzabili.
Viene superato inoltre il riferimento al Bollettino
Ufficiale CNR n. 192 del 28 dicembre 1999, ine-
rente la progettazione di costruzioni resistenti al
fuoco, contenuto nella lettera circolare prot.
P130/4101 del 31 gennaio 2001.
Il D.M. 9 maggio 2007 - Direttive per
l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio
Il Decreto Ministeriale del 9 Maggio 2007 defini-
sce le procedure ed i criteri da adottare sia per la
valutazione del livello di rischio e per la progetta-
zione delle misure compensative del rischio stes-
so, utilizzando l’approccio ingegneristico alla si-
curezza antincendio (in alternativa a quanto sta-
bilito dal Decreto del Ministro dell’interno del 4
maggio 1998) con lo scopo di soddisfare gli obiet-
tivi della Prevenzione Incendi. Rispetto al D.M. 4
maggio 1998 vengono modificate alcune proce-
dure per la presentazione delle pratiche di Pre-
venzione Incendi presso i Comandi dei Vigili del
Fuoco e vengono introdotti i Sistemi di Gestione
della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) che
possono essere adottati nel caso di insediamenti
di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edi-
fici di particolare rilevanza architettonica e/o co-
struttiva, o pregevoli per arte o storia oppure ubi-
cati in ambiti urbanistici di particolare specificità. 
In tali casi la nuova metodologia può essere ap-
plicata con le seguenti finalità: 
– per la individuazione dei provvedimenti da
adottare ai fini del rilascio del Certificato di Pre-
venzione Incendi nel caso di Attività non regolate
da specifiche disposizioni antincendio;
– per la individuazione delle misure di sicurezza
che si ritengano idonee a compensare il rischio
aggiuntivo nell’ambito di un eventuale procedi-
mento di Deroga di cui all’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
L’utilizzo del metodo ingegneristico per la proget-
tazione antincendio prevede l’obbligo dell’elabora-
zione di un documento contenente il programma
per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicu-
rezza Antincendio. Adottato un S.G.S.A., la sua at-
tuazione risulta soggetta a verifiche periodiche da
parte del personale tecnico dei Vigili del Fuoco; la
prima verifica verrà effettuata in occasione del so-
pralluogo previsto per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.), mentre le successive
verifiche seguiranno la cadenza temporale coinci-
dente con la validità del Certificato di Prevenzione
Incendi rilasciato. Nel caso in cui tali verifiche do-
vessero rivelare eventuali assenze dei requisiti pre-
visti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
provvederà alla sospensione della validità del Certi-
ficato di Prevenzione Incendi, dandone comunica-
zione, oltreché all’interessato, alle Autorità compe-
tenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispet-
tivi ambiti.
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Il decreto ha introdotto inoltre alcune leggere
modifiche per la presentazione delle pratiche di
Prevenzione Incendi presso i Vigili del Fuoco: la
documentazione tecnica da allegare alla Doman-
da di Parere di Conformità sul Progetto deve es-
sere integrata con la documentazione prevista
dal decreto, tra cui il programma di attuazione del
Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio. 
Nel caso della Domanda per la Richiesta di De-
roga, la valutazione sul rischio aggiuntivo conse-
guente alla mancata osservanza delle disposizio-
ni cui si intende derogare e la descrizione delle
misure tecniche che si ritengono idonee a com-
pensare il rischio aggiuntivo, devono essere ora
determinate utilizzando le metodologie dell’ap-
proccio ingegneristico, tra cui anche il documento
contenente il programma per l’attuazione del Si-
stema di Gestione della Sicurezza Antincendio.
La Dichiarazione di Inizio Attività deve essere
corredata anche della dichiarazione in merito al-
l’attuazione del programma relativo al Sistema di
Gestione della Sicurezza Antincendio.
GLOSSARIO DELLA FIRE SAFETY ENGINEERING
Capacità di compartimen-
tazione in caso di incen-
dio: 
Attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabi-
lità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combu-
stione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
Capacità portante in caso
di incendio: 
Attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una
sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti.
Carico d’incendio
(Fire load): 
Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in
base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di
incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna
equivalente.
Carico di incendio specifico
(Fire load density)
Carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. Viene espresso in MJ/mq.
Carico d’incendio specifico
di progetto
Carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del com-
partimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di
riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.
Classe di resistenza al
fuoco 
Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto,
durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.
Compartimento
antincendio 
Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incen-
dio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato in-
tervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.
Superficie in pianta lorda
di un compartimento
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
Scenario di incendio Descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratte-
rizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: inne-
sco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l’ambiente nel
quale si sviluppa l’incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua evoluzio-
ne, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva.
Scenario di incendio di
progetto
Specifico scenario di incendio per il quale viene svolta l’analisi utilizzando l’approccio ingegneristi-
co.
Incendio di progetto Descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio.
Incendio convenzionale di
progetto
Incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del
tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi
costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:
– nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza
al fuoco di tipo convenzionale;
– naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le
variabili di stato all’interno del compartimento. 
Incendio localizzato Focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo
di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o im-
mediatamente adiacenti.
Resistenza al fuoco (Fire
resistance):
Una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di
sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di
incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento costruttivo nonché la
capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali,
come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.
Curva di rilascio termico
(Heat Release Rate – HRR)
Energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W.
Livelli di prestazione Criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una valutazione di sicurezza.
Processo prestazionale Processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici.
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Parere di Conformità del
Progetto
È un atto rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco i quali, esaminato e valutato un
Progetto relativo ad una nuova attività presentato presso il Comando competente per territorio, ri-
lasciano il parere che ha in sostanza il valore di un ‘’nulla osta’’ ai fini della realizzazione di un edi-
ficio o di una Attività.
Certificato di Prevenzione
Incendi (C.P.I.)
Certificato rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco che attestano il rispetto delle Nor-
mative antincendio nella realizzazione di un edificio o di una Attività.
Procedura di Deroga Iter procedurale che può essere seguito nel caso di Attività per la quale non può essere ottempe-
rata una, o più d’una, disposizione normativa nel campo della prevenzione incendi. In tal caso può
essere presentata domanda apposita presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco compe-
tente, che valuta l’efficacia delle misure alternative proposte, le quali dovranno essere atte a ga-
rantire un livello di sicurezza almeno equivalente a quello delle disposizioni non soddisfatte.
GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
UE Unione Europea 
Direttiva UE Atto della UE che vincola gli Stati membri al raggiungimento del risultato da raggiungere, salvarestando la competenza degli Organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi
CPD Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE (Costruction Products Directive) 21 dic.1988 
Marcatura CE Marchio depositato, applicato conformemente alle regole di un Sistema di Certificazione, indican-




Atto legale sottoscritto dal fabbricante, con cui egli si assume la responsabilità della Confor-




È un Attestato rilasciato da un Organismo Notificato nel quale si dichiara che il prodotto in og-
getto soddisfa i requisiti delle Direttive ad esso applicabili
EN Sigla identificativa delle Norme Europee
Laboratorio di prova Organismo Notificato indipendente che opera sotto la responsabilità di un Organismo di Certifi-
cazione notificato o meno, per svolgere attività di prova in conformità alle Specificazioni Tecniche
Europee ed ai metodi di prova in esse richiamati. Il Laboratorio emette rapporti di prova da fornire
all’Organismo di Certificazione o direttamente al richiedente. In relazione al Sistema di Attestazio-
ne di Conformità, le prove possono essere di tipo iniziale (ITT) o di sorveglianza
Requisiti Essenziali Requisiti minimi ai quali un prodotto deve essere conforme ai fini dell’ottenimento della Marcatu-
ra CE. La Direttiva specifica che a seconda dello specifico prodotto è richiesto il rispetto di uno, di
alcuni o di tutti i requisiti essenziali.
Fig. 6 - Glossario della Fire Safety Engineering
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